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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 Lodz, ul. Dostawcza | tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/662/CUE/18

potwierdzajgce, e :
kociol wodny typu Toret 1
o nominalnej mocy cieplnej 13 kW,
z automatycznym podawaniem paliwa stalego. opalany weglem kamiennvm sortvmentu groszek

produkowany przez:
Spéldzielnia Metalowecow KOTLARZ
63-300 Pleszew. ul. Kaliska 98

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 3 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboraroryinyeh wykonanyeh przez: b
Laboratorium Badan Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi. ul. Dostaweza 1 - podane w
sprawozdaniu z badan nr 140/18-LG,
Swiadectwo jest warne pod warunkiem. e producent nie wprowadza zadnveh zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wezesniejszego uzgodnienia
2 Laboratorium, ktore wydalo swiadeciwo.

DOkres waZznosei swiadectwa
od 04.2018 do 04.2021

Kierownik Laboratorium Badan Kotlow Kierownik Zakladu Badan Urzadzen
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P.P.H.U , GOM-MET"” =Kotty C.0. Wtodzimierz Gomoétka - jest cztonkiem
Spotdzielni KOTLARZ i jest uprawniony do produkcji tego kotta ,oraz do
postugiwania sie tym $wiadectwem.
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SWIADECTWO
Nr OS/662/CUE/18

Kociol wodny typu Toret 1
o nominalnej mocy cieplnej 13 kW
z automatycznym podawaniem paliwa stalego, opalany weglem kamiennym sortvmentu groszek
badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy.

Uzvskana wartoéé Wymagania

Parametr Miano i norm
| | I Toret 1 i przepisow
i ' wegiel kamienny sortymentu groszek
| ; Q! Mikg | 294 ~ 18
| A % | 5.1 |3y 4
| | W ™ 7.6 [ <1 i
| Moccieplna | kW 134 | 38" | (100:8)% Qv |
| Sprawno$én = % 929 | 905" | zsgae |
| co 183 | 484 <500
|3 NOy S| 370 308 | bezwymagan
[ -5 i mg'm’ - i |
‘E 0GC R <20
| Pyl n | _17= < 4o
w preehiczeniu na 10% udzisly tlenu w spalinach suchych
" dotyczy obcigzenia obnizonego s 30% inalnej mocy cieping

"t dotvezy tyvlko mocy nominalnej
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ZASWIADCZENIE ED/237/18

Kociol wodny typu Toret 1

o nominalnej mocy ciepinej 13 kW
opalany weglem kamiennym sortymentu groszek
produkowany przez:

Spoldzielnia Metalowcow KOTLARZ
63-300 Pleszew, ul. Kaliska 98

spelnia wymogi dotyczace ekoprojekiu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 20151189
7 dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiezo i Rady 2009/125/'WE

w odniesieniu do wymogow dotyezacych ekoprojektu dla kotlow na paliwa state.

Parametr Symbal Wartedé  Jednostka Wymogi ekoprojektu
Seronowi efektywnost energetvema 84 a =78 iz kottow o nominalne) mocy freewize 20 kKW I
| VZFZEWIANIE PONUCSICIEn fis y 277 dia kotiow o nommalnel mocy greewere > 20 kW |

Parametr

Parametr | Parametr T.
I

Wyvtwarzane ciepio “Luzryeie energn elekiryezne; na Emisje dotyezg0e seZomowego Ogrzewinsg

[
]
| SPrawness uatkons
|

uzvthowe potrzeby w Ia_s.n‘c pomiesscren dia paliwa zalecanego
| | cane | I | | | organcERe |
| | prLy | P il | PEEY PN | prey { priy S0% | woiryine |c.rqst¥: stale! rwiarki  tlenck weglatlenks aroty
| ERAFRIOROWE] | FRARIONOWE) | TRAMIOROWE] | MEMIONOWE] | MATMONOWE) | Iamionowe) | L | B susirne oo | MO,
| :m-.n'.:mpirm : Moy cheping | moey crepleg | moey cleplne) | mocy cieplne | mocy Gieplng | ! LKil'. i |
z JI J 1 . 1
-‘é Pa P,- \ I I :'!nu- f{mn Psx E‘ PM Es exx Ei o E Nl
w | | |
¥ | e | & = — | w6 | 5
. 134 3.8 89 88 0.04 0.02 L] 18 15 439 315
=
. % KW kW % % | kW | kW KW [ mgm’ mgm' | mgm’ | mgim’
i Wymogi ekoprojektu: | sS40 | <20 | <500 | <350
* Pomiary suzyvein energin elektnoznel wykonane poza zakresem akredytacy
b
EEl =84

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnyveh podanych w sprawozdaniv: nr 140/18-LG.

Kierownik Laboratorium Kierownik Zakladu
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P.P.H.U, GOM-MET” Kotty C.0. Wtodzimierz Gométka — jest cztonkiem
Spotdzielni ,, KOTLARZ ,, i jest uprawniony do produkcji tego kotta , oraz
postugiwania sie tym swiadectwem .




