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Zaswiadczenie nr Z/437/2022

W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM" Sp. z 0.0. przeprowadzono badania energetyczno -

emisyjne kotta typu:

PELLPAL D o mocy nominalnej 16 kW
zgazowujacy paliwo w postaci polan drewna lisciastego

ktérego producentem jest DOMER SIERECKI Sp. J. ul. Sienkiewicza 45A, 63 — 300 Pleszew.

Celem badan byto stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2021-09 w ktérej zawarto
rowniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporzgdzenia

Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagarn normy
PN-EN 303-5:2021-09

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta PELLPAL D o mocy
nominalnej 16 kW nr seryjny PD/1/2022 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni Badan

Kottéw, Laboratorium Centrum Badarn Srodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki badan zostaly zamieszczone |

W sprawozdaniu z badar nr 437/2022 z dnia 28.07.2022 .

Sezonowa Sezonowa
efektywnosé efektywno$é
Sprawno$¢
Ssesitaning cieplna Kiasa | SPrawnosé | energetyczna | energetyczna | wspoiczynnik Klasa
kW] %] kil uzytkowa ogrzewania ogrzewania | efektywnosci | efektywnosci
[%] pomieszczeriw | Pomieszczef | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym [%]
Kryterium: >88,2 [%] Kryterium: >75
Qv N " Nocv Nson N EEI &
17,3 91,4 83 83 80 17
Emisja Sezonowa emisja E
Parametr | \wynik dia mocy nominainej o Wynik
[mg/m® 10% O3] Limity emisji [mg/m?® 10% O] Sezonowe limity emisji
Pyt 17 <60 17 <60
Cco 372 <700 372 <700
NOx — — 184 <200
OGC 18 <30 18 <30
Ruda Slgska, 28.07.2022r.
Kierownik Pra Badan Kottow

mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302
Szczegolowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.
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Zaswiadczenie nr Z/438/2022

W Laboratorium Centrum Badari Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. przeprowadzono badania energetyczno -
emisyjne kotta typu:

PELLPAL D 20 o mocy nominalnej 20 kW
zgazowujacy paliwo w postaci polan drewna li$ciastego

ktérego producentem jest DOMER SIERECKI Sp. J. ul. Sienkiewicza 45A, 63 — 300 Pleszew.

Celem badan bylo stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2021-09 w ktérej zawarto

réwniez wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Rozporzadzenia
Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187.

Wykonane badania cieplno — emisyjne potwierdzajg spetnienie wymagar normy
PN-EN 303-5:2021-09

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta PELLPAL D 20 o mocy
nominalnej 20 kW nr seryjny PD/1/2022 wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni Badan
Kottéw, Laboratorium Centrum Badan $rodowiska SORBCHEM Sp. z 0.0. Peine wyniki badan zostaly zamieszczone
W sprawozdaniu z badan nr 438/2022 z dnia 19.09.2022 r.

Sezonowa Sezonowa
Sprawnos¢ efektywnos¢ | efektywnosé
Moc dling cieplna — Sprawnos¢é | energetyczna | energetyczna | wespoiczynnik Klasa
kW] [%] kolla uzytkowa ogrzewania ogrzewania | efektywnosci | efektywnosci
%] pomieszczenw | Pomieszczen | energetycznej | energetycznej
trybie aktywnym %]
Kryterium: >88,2 [%] Kryterium: >75
Qo Ne 5 Necv Nson Ns EEI %
18,9 90,9 85 85 82 120
Emisja Sezonowa emisja E,
Parametr | \wynik dla mocy nominalnej 4 Wynik :
[mg/m?® 10% O] Limity emisji [mg/m?® 10% O3] Sezonowe limity emisji
Pyt 18 <60 18 $60
co 253 <700 253 <700
NOx - - 149 <200
0oGC 7 <30 7 <30
Ruda Slaska, 19.09.2022r.
Kierownik Pracowni Badan Kotiéw Prezes Zarzadu,
mgr inz. Arkadiusz Cieplifiski mgr Zdzis rajlich
‘ Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kotlow grzewczych nr AB 1302
‘i Szczegblowy zakres akredytacii znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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